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INSPEKTIONSBERICHT

iiber eine Inspektion gem, ONORM M 5874 im Rah der Trink verordnung / OLMB Kapitel B1 in der j ils giiltigen F
Der Inspektionsbericht umfasst Ortsbefund, Priifbericht und Gutachten
Dieser Inspektionsbericht gilt nur fiir den/die Untersuchungsauftrag/-auftrage der gegenstandlichen Auftragsnummer.
Dieser Inspektionsbericht darf nur im Gesamten vervielféltigt und nur mit Zustimmung der AGES weitergegeben oder verdffentlicht werden, weiters darf nichts hinzugefiigt
werden. Es gelten die AGB der AGES.

Auftragsnummer: 24063205

Kunde/Auftraggeber: Marktgemeinde UnterweiBenbach

Kundennummer: 6203873

Datum der Inspektion: siehe Datum/Daten der Probenahme(n)

Inspiziertes Objekt: WVA der MGM UnterweiBenbach

Anlagen-Id: 06211000

Leiterin der Inspektion: Dipl.Ing. (FH) Birgit Huemer

Rechnungsempfanger: Marktgemeinde UnterweiBenbach, Markt 21, 4273 Unterweienbach

Inspektionsbericht ergeht an: Amt der OO Landesregierung, Direktion Umwelt und Wasserwirtschaft / Datei
iiber Schnittstelle

Marktgemeinde UnterweiBenbach
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Institut fiir Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

ORTSBEFUND

Parameter

Ergebnis

Beschreibung der Wasserversorgungsanlage

Begutachtetes Objekt

Brunnen WeiBenbachtal, Quellsammelschacht Sengmiihle 1,
Quellsammelstube Sengmiihle 2, Hochbehalter Hinterberg,
Hochbehdlter Métlas, Entsduerungen Sengmiihle und Hinterberg,
UV-Gerat

Beschreibung der Anlage

Lage:
Das Quellgebiet Sengmiihle liegt in der KG UnterweiBenbach und in

der KG Landshut. Der Bohrbrunnen Baumgartner mit einer Tiefe
von 65 m ist wie auch der Bohrbrunnen Bauhof in der KG
Unterwei3enbach situiert. Der Bohrbrunnen WeiBenbachtal ist im
Weiflenbachtal (90 m tief, Unterwasserpumpe auf 60 m) gelegen.

Einzugsgebiet:
Wald & Griinland

Anlage:
Die Wasserversorgungsanlage setzt sich aus dem o.a. Quellgebiet,

den 3 o.a. Bohrbrunnen und aus folgenden 4 Hochbehéltern
zusammen:

- Hochbehélter Hinterberg (friiher: Hochbehélter
UntwerweiBenbach neu)

- Hochbehélter Fernblick (frither: Hochbehalter Galgenbiihel)

- Hochbehélter Marktblick (friiher: Hochbehalter UnterweiBenbach
alt)

- Hochbehdlter Métlas

Der Hochbehélter Hinterberg mit einer Entsauerungsanlage und
einem Fassungsvermdgen von 110 m3, der Hochbehalter Fernblick
mit 30 m3 Fassungsvermdgen und der Hochbehalter Motlas
(R&hrenbehdlter 2x 25 m3) werden von den Bohrbrunnen
WeiBenbachtal und Bauhof gespeist.

Das Quellgebiet Sengmiihle besteht aus 8 Quelifassungen, 2
Quellsammeischachten und 1 Quellsammelstube,

Das Wasser des Quellgebietes Sengmiihle und des Bohrbrunnens
Baumgartner flieBt Uber ein UV-Gerat und die Entsauerungsanlage
Sengmiihle in den Hochbehalter Marktblick, Zudem wird der
Hochbehélter Marktblick auch vom Hochbehalter Hinterberg
gespeist.

UV-Geriit:

Hersteller/Typ: Aquafides / 1AF 300T
Referenzbestrahlungsstarke [W/m?2]: 115
OVGW-Zertifikat vorhanden: Ja

Schutzgebiet

Der Zustand des erfassten Einzugsgebietes lasst einen
ausreichenden Schutz fiir das Wasservorkommen erwarten.

Mdgliche Verunreinigung

Aufgrund des baulichen und technischen Zustandes der
Wassergewinnungs- und -férderungsanlage kann eine
Verunreinigung des Wassers nicht ausgeschlossen werden,

Versorgungsnetz

Die Einrichtungen fiir Transport und Speicherung des Wassers sind
nicht in einem solchen Zustand, dass jede Beeintréchtigung der
Wasserglite verhindert wird.

Aufbereitung des Trinkwassers

Es wird eine Aufbereitungsanlage betrieben.

Technische Ausfiihrung

Die Anlage wurde dem Stand der Technik entsprechend errichtet,

Angaben zur Eigenkontrolle

Es werden Aufzeichnungen {iber die Eigenkontrolle gefiihrt.
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Leitung: Dr. Bernd Reichl

Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AG E , S
.

Parameter Ergebnis N| K

Zustand der WVA bei der Inspektion Die Anlage befindet sich nicht in ordnungsgemé&Bem Zustand. 1

Quellsammelschacht Sengmiihle 1:
- Wurzeleinwuchs

w Quellsammelstube Sengmiihle 2:

Festgestelite Mangel - Die Tur dichtet an der Oberkante nicht ab. 1
Hochbehalter Métlas:

- Die Tir dichtet an der Seite nicht ab.

Neu errichtete Anlagenbestandteile:

- Brunnen WeiBenbachtal

- Hochbehalter Motlas

Baulich-technische Veranderungen an

der Anlage seit dem letzten Ortsbefund Baulich-technische Veranderungen: 1

- Quellsammelschacht Sengmihle 2 wurde als Quellsammelstube
neu errichtet

- die Quelle Sengmiihle 5 wurde neu gefasst

- ein neues UV-Gerat wurde installiert

Aufbereitungsanlage
Inspiziertes Aufbereitungsverfahren UV Desinfektion, Entsauerung 2
Das Wasseraufbereitungsverfahren ist in seuchenhygienischer oder 2
chemisch-technischer Hinsicht notwendig.

Notwendigkeit der Aufbereitungsanlage

Zweckmassigkeit der

Aufbereitungsanlage Das Wasseraufbereitungsverfahren ist zweckmaBig. 2

Das Wasseraufbereitungsverfahren funktioniert ordnungsgemas;
Funktion der Aufbereitungsanlage Schadstoffe oder unerwiinschte Organismen beeintrachtigen die 2
Wasserglite nicht.
Durch den Betrieb der Anlage zur Wasseraufbereitung wird die

Aufbereitungsanlagen erforderliche Wassergiite nicht beeintrachtigt. 2
UV-Desinfektionsanlage Ja 2
Zertifizierung Ja - Das UV-Gerét verfiigt iiber ein OVGW-Zertifikat, 2
Referenzbestrahlungsstarke 115,00 W/m2 2
Feststellungen keine 2
Hersteller UV-Desinfektion: Aquafides 2
Hersteller-Typ UV-Desinfektion: 1AF 300T 2

Kommentare (Verwendete Untersuchungsverfahren):
1)  Inspektion einer Wasserversorgungsanlage

Ext.Norm: ONORM M5874:2009
2} Inspektion einer Wasseraufbereitungsanlage nach SVA_9626
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Leitung: Dr. Bernd Reichl

Institut fiir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AG I E, S
A

Probenummer: 24063205-007

Externe Probenkennung: T24-00446.7

Probe eingelangt am: 15.05.2024

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: aufbereitetes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - aufbereitetes Trinkwasser
Untersuchungsauftrag: aufbereitetes Trinkwasser
Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA der MGM Unterweiflenbach

Anlagen-Id: 06211000

Probenahmestelle: Auslauf Hochbehélter Hinterberg nach Entsduerung
Probestellen-Nr.: 10U

Probenahmedatum: 14.05.2024

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Prabenehmer; Daniel Lampl

Untersuchung von-bis: 15.05.2024 - 27.06.2024

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Rickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung lasst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu,

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Riickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

Angewendete Entsduerung 3
Wasseraufbereitungsverfahren

Verteilte Wassermenge 1000,0 m3/d 3
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 3
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N| K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 10,9 grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,60 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 374 max. 2500 uS/cm 6
Farbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7
Kohlensaure

Kohlensdure, aggressiv 1,1 mg/| 8
Calcitlosekapazitat ber. als CaCO3 2,5 mg/I 9
Mikrobiologische Parameter

koloniebildende Einheiten bei 22°C

Bebriitungstemperatur 3 max. 100 KBE/ml 10
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Institut fir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AG I * , S

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Nl K
koloniebildende Einheiten bei 37°C

Bebritungstemperatur 4 max. 20 KBE/ml 10
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 11
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml| i1
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 12
Pseudomonas aeruginosa 0 max, 0 KBE/100ml| 13
Allféllig verwendete Abkiirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert ("Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinwelis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW ... Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wett]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze=[Wert]) K ... Kommentar
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Institut fir Hydroanalytik Linz

WieningerstraBe 8, 4020 Linz
Leitung: Dr. Bernd Reichl

Probenummer: 24063205-008

Externe Probenkennung: T24-00446.8

Probe eingelangt am: 15.05.2024

Probenart: Privatprobe

Untersuchungsgegenstand: Trinkwasser

Kategorie / Matrix: nicht desinfiziertes TW

Auftragsgrund: Routineuntersuchung - unbehandeltes Trinkwasser + Untersuchungsumfang
Untersuchungsauftrag: nicht desinfiziertes Trinkwasser

Untersuchungsumfang: laut Parameterliste

Probenahmestelle:

Anlagenbezeichnung: WVA der MGM UnterweiBenbach
Anlagen-Id: 06211000

Probenahmestelle: Ablauf Speicherbauwerk Marktblick
Probestellen-Nr.: 01U

Probenahmedatum: 14.05.2024

Probenahme durch: AGES

im Auftrag des Instituts: Ja

Probenehmer: Daniel Lampl

Untersuchung von-bis: 15.05.2024 - 27.06.2024

Probenahmeinformation:

Parameter Ergebnis N| K
Untersuchungsumfang

Untersuchungsumfang R - RoutinemaBige Kontrolle 3
Herkunft des Trinkwasser Es handelt sich um Misch- oder Wechselwasser. 3
Riickschluss auf Beschaffenheit beim  Diese Untersuchung ldsst einen Riickschluss auf die Beschaffenheit 3
Verbraucher beim Verbraucher zu.

Riickschluss auf Diese Untersuchung lasst keinen Rickschluss auf die 3
Grundwasserbeschaffenheit Grundwasserbeschaffenheit zu.

C\?agsi:’glljdfgﬁeitungsve rfahren Entsduerung, teilweise UV-Desinfektion 3
Verteilte Wassermenge 1000,0 m3/d 3
Versorgungsumfang Gemeindewasserversorgung 3
Priifergebnisse:

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit N[ K
Messungen vor Ort

Wassertemperatur 10,9 | grd C 4
pH Wert (vor Ort) 7,90 6,50 - 9,50 5
Leitfahigkeit (vor Ort) 340 max. 2500 pS/cm 6
Férbung (vor Ort) farblos, klar 7
Geruch (vor Ort) ohne Besonderheiten 7
Bodensatz (vor Ort) kein Bodensatz 7

Mikrobiologische Parameter
koloniebildende Einheiten bei 22°C

. 28 max. 100 KBE/m 10
Bebriitungstemperatur /ml

iebildende Einheiten bei 37°C
koloniebild nb 0 max. 20 KBE/m 10
Bebriitungstemperatur
Escherichia coli 0 max. 0 KBE/100ml 11
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Institut fir Hydroanalytik Linz
WieningerstraBe 8, 4020 Linz AG I / S

Leitung: Dr. Bernd Reichl

Parameter Ergebnis IPW PW Einheit Ni{ K
Coliforme Bakterien 0 max. 0 KBE/100ml 11
Intestinale Enterokokken 0 max. 0 KBE/100ml 12
Allféllig verwendete Abkirzungen:

IPW ... Indikatorparameterwert (“Richtwert") n.a. ... nicht auswertbar N ... Hinweis auf nicht akkreditiertes Verfahren

PW e , Parameterwert ("Grenzwert") X ... Verfahren nicht akkreditiert

< [Wert]... nicht bestimmbar (unterhalb der Bestimmungsgrenze={Wert]) K ... Kommentar
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